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L. GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE N

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp. zo.0.

(dawniej: JARS S.A)

Member of GBA GROUP

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

ARREOYTACI

e

-~ BADANIA ¢

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/07/2022/1358/F/2

Zleceniodawcea: Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji "Wodnik" Sp.z 0.0; 58-560 Jelenia Gora, ul. Pl.Piastowski 21
Zlecenie Nr: W/0/07/2022/1358

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

MON - metodyka akredytowana w zakresie Q1B

GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresic GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

1

Zatwierdzenie do wykonywania badan:

Decyzje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS.HKi$.9027.3.58.21.2022 z
dn. 26.09.2022

Punkt pobrania: Kurek czerpalny

Data: 28 wrzeénia 2022

Adres pobrania:
Miejsce pobrania:

58-560 Jelenia Gora (Cieplice Slaskie-Zdraj), ul Krognienska
Ujecie Sosnowka

Godzina pobrania: 12:03:00
Temp. probki pobranej [°C]: 13.1
Pobranic prébek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10 ez b . | )
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2444
Numer probki: 27242/09/22 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  28-09-2022 Data zakonczenia badan: 05-10-2022
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Akryloamid ng/l A | PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,040
M 2017.2294)
Antymon g/l AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <5 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10
M
Arsen ngl AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 = 10; pg/l; Rozp MZ <1,0
” (Dz.U.2017.2294)
Benzen g/l A | PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0; ng/l; Rozp.MZ <025
M (Dz.1.2017.2294)
Benzo(a)piren ng/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,010; pg/l; Rozp.MZ <0,0020
M (Dz.1.2017.2294)
Bor mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 = 1,0; mg/l; Rozp MZ <0,010
M (D.U.2017.2294)
Bromiany g A PN-EN 1SO 11206:2013-07 < 10; pg/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
WI0/07/2022/1358/F/2 Strona1z4




Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Chlorek winylu g/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,10
M (Dz.U.2017.2294)
Chrom ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 50; pg/l; Rozp. MZ 1.4 +/-0,3
M (Dz.U.2017.2294)
Cyjanki ogdlne ng/l A | PN-EN ISO 14403-2:2012 < 50; pg/l; Rozp.MZ <10
i (Dz.U.2017.2294)
1,2-dichloroetan (EDC) ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0; pg/l; Rozp.MZ <050
M (Dz.U.2017.2294)
Epichlorohydnyna ng/ A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20,01.2022 | 0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,025
M (Dz.U.2017.2294)
Fluorki mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN < 1,5; mg/l; Rozp. MZ <0,10
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
Kadm g/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5; ng/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50
M
Miedz mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <2,0; mg/l; Rozp. MZ 0,0018 +/-0,0004
M (Dz.U.2017.2294)
Nikiel ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20; pg/l; Rozp.MZ 1,0 +/-0,2
M (Dz.U.2017.2294)
Olow ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 = 10; pg/l; Rozp. MZ <0,50
X (DzU.2017.2294)
Suma pestycydow (z obliczen) ngll AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,50; pg/l; Rozp MZ <0,010
i (Dz.U.2017.2294)
Rtege ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 1; ng/l; Rozp.MZ (D2 U.2017.2294) <0,10
M
Selen ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp. MZ < 1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu ngd AE | PN-EN IS0 10301:2002 < 10; pg/l; Rozp. MZ < 1,0
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Suma trihalogenometanéw (THM) g AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 100; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 8,1 +-2,0
M 2017.2294)
Chlorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN <250; mg/l; Rozp.MZ 8,6 +/-1,2
M 1SO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
Siarczany mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN <250; mg/l; Rozp.MZ 22 +-1
M 1SO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.22%4)
Séd mg/l AE | PN-EN 18O 17294-2:2016-11 <200; mg/l; Rozp.MZ 11 +/-2
£ ZD,
M (Dz.U.2017.2294)
Bromodichlorometan ngl AE | PN-EN ISO 10301:2002 <15; pg/l; Rozp.MZ 23 +-0,3
y (Dz.U.2017.2294)
Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,030; mg/l; Rozp.MZ 0,0058 +/-0,0008
M (Dz.U.2017.2294)
Dibromochlorometan ngfl AE [ PN-EN ISO 10301:2002 <10
M
Tribromometan (bromoform) ng/l AE | PN-EN 1SO 10301:2002 <1,0
M
Benzo(b)fluoranten ng/ A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 <0,0050
M
Benzo(k){luoranten ng/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 < 10,0050
M
Benzo(ghi)perylen ngl A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 <0,0050
M
Indene(1,2,3-cd)piren ng/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 <0,0050
M
Suma WWA (z obliczen dla 5 ng/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dma 20.01.2022 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ. <0,0050
M zwigzkow wg rozp.) (Dz.U.2017.2294)
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p.™* - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to
-aznaczone w uwagach.
Niepewno$¢ podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badar nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod $g przedstawiane jako odpowiednio < wartoé¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warto$é goérnej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartosci te stanowia informacje o rezultatach badan, Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane s3 niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gornej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowaé jako opinig i interpretacje. VWyzej opisane postepowanie nie dotyczy badan
biologicznych.

Wyniki odnoszq sig wylacznie do badanych prébek (pebranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

W przypadku prébek dostarczonych przez Kiienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczace tychze prébek sg informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposéb pobrania i reprezentatywno$¢ prébek przekazanych przez Klienta do badan,

Sprawozdanie dotyczy prébek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgedy Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba 2e z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykenywania badan: & - tajski, L - Lublin, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektroniczne] z rozszerzeniem “.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, sg kopiami,

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec SPrawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
05-10-2022 Pracownik GBA POLSKA nr: 2202 Kierownik BOK ds. Podpisano kwalifikowanym podpisem

Pracownik GBA POLSKA nr: 2255 . Srodowiska elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2307 .
Pracownik GBA POLSKA nr: 2429 Pracownik GBAPOLSKA | NN WA REAI0
Pracownik GBA POLSKA nr: 2437 i
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